
ΠΙΝΑΚΑΣ  2.

HMΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ ΩΡΑ

14:27 14:45

15:04 15:13

18/8/2021 8:52 Γ.Μ. 400KV KYT ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - DUBROVO (ΒΟΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  DUBROVO Εκτός λόγω βλάβης στον Ρ900 ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης 18/8/2021 9:13 TRIP

19/9/2021 8:55 Γ.Μ. 400KV ΚΑΡΔΙΑ ‐ ZEMBLAK (ΑΛΒΑΝΙΑ)
ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ
ZEMBLAK

Εκτός λόγω προγραμματισμένων  
εργασιών 19/9/2021 14:22 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

20/9/2021 9:24 20/9/2021 17:43

21/9/2021 9:23 21/9/2021 17:01

22/9/2021 9:10 22/9/2021 17:28

23/9/2021 9:19 23/9/2021 17:21

24/9/2021 9:13 24/9/2021 18:41

27/9/2021 8:00 Γ.Μ. 400KV KYT ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - DUBROVO (ΒΟΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  DUBROVO Εκτός λόγω προγραμματισμένης 

συντήρησης 8/10/2021 12:41 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

2.    ΣΥΜΒΑΝΤΑ  ΤΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST,TEIAS,TERNA  400KV & 150KV

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΜΒΑΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΙΓΜΗ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΣΕ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ω.Ε)

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΞΟΔΟΥ 
(ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΄Η TRIP)ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

TRIPΓ.Μ. 150KV ΜΟΥΡΤΟΣ - BISTRICA (ΑΛΒΑΝΙΑ) Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ
BISTRICA Εκτός λόγω κακοκαιρίας11/7/2021 11/7/2021

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ9:10 16:06

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ 
BITOLA

Εκτός λόγω προγραμματισμένων 
εργασιών ΧΕΙΡΙΣΜΟΣΓ.Μ. 400KV KYT ΜΕΛΙΤΗΣ  - BITOLA (ΒΟΡ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

30/9/2021 Γ.Μ. 150KV ΜΟΥΡΤΟΣ - BISTRICA (ΑΛΒΑΝΙΑ) Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ
BISTRICA

Εκτός λόγω προγραμματισμένης 
συντήρησης

30/9/2021


