
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Γ.Μ.
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ΑΠΟΜ/ΣΗΣ

ΠΥΡΓΟΙ 

ΜΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Ι ΚΥΤ - ΘΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ
2B'B' 400 6

Γραμμή:ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Ι ΚΥΤ - ΘΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Τμήμα:ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Α/Ζ 400 kV 813, 823 (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ), Α/Ζ 400 kV 903, 909, 

923, 929 (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν 

εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

2/1/2025 4 2

2
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΙΙ ΚΥΤ - ΘΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ
2B'B' 400 6

Γραμμή:ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΙΙ ΚΥΤ - ΘΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Τμήμα:ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Α/Ζ 400 kV 833, 843 (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ), Α/Ζ 400 kV 863, 869, 883 

(ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και 

αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

2/1/2025 4 2

3
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Ι ΚΥΤ - ΘΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2B'B' 400 6

Γραμμή:ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Ι ΚΥΤ - ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τμήμα:ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α/Ζ 400 kV 813, 823 (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Α/Ζ 400 kV 819, 

829, Β819, Β829 (ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ταυτάριθμοι γειωτές 

να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

2/1/2025 2 2

4
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΙΙ ΚΥΤ - ΘΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2B'B' 400 6

Γραμμή:ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΙΙ ΚΥΤ - ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τμήμα:ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α/Ζ 400 kV 833, 843 (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Α/Ζ 400 kV 839, 

849, Β839, Β849 (ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ταυτάριθμοι γειωτές 

να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

2/1/2025 2 2

5 ΤΑΥΡΩΠΟΣ - ΛΑΜΙΑ 2B 150 224
Γραμμή:ΤΑΥΡΩΠΟΣ - ΛΑΜΙΑ

Τμήμα:ΤΛ 84Ν

Α/Ζ 150 kV 23 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), Α/Ζ 150 kV 52, 53 (ΛΑΜΙΑ), Α/Ζ 

150 kV 33 (ΛΕΟΝΤΑΡΙ), Α/Ζ 150 kV 13, 23 (ΣΟΦΑΔΕΣ), Α/Ζ 150 

kV 13, 19 (ΤΑΥΡΩΠΟΣ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ)) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

20/1/2025 2 1

6
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΛ) - Υ/Σ 

ΣΟΦΑΔΩΝ
2B 150 44

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΛ) - Υ/Σ ΣΟΦΑΔΩΝ

Τμήμα:ΤΛ 84Ν

Α/Ζ 150 kV 23 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), Α/Ζ 150 kV 52, 53 (ΛΑΜΙΑ), Α/Ζ 

150 kV 33 (ΛΕΟΝΤΑΡΙ), Α/Ζ 150 kV 13, 23 (ΣΟΦΑΔΕΣ), Α/Ζ 150 

kV 13, 19 (ΤΑΥΡΩΠΟΣ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ)) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

20/1/2025 2 1

7
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 

ΛΑΡΙΣΑ
2B'B' 400 364

Γραμμή:ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα:ΑΔΛ 1 - ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Ζ 400 kV 843, 853 (ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Α/Ζ 400 kV 863, 

883 (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και 

αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

1/4/2025 2 ΗΜΕΡΕΣ 54

8 ΣΦΗΚΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΠ) 2B 150 18
Γραμμή:ΣΦΗΚΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΠ)

Τμήμα:ΣΦΗΚΙΑ - ΣΦΣ 16

Α/Ζ 150 kV 23 (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Α/Ζ 150 kV 23 

(ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ), Α/Ζ 150 kV 33, 43 (ΣΦΗΚΙΑ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

11/4/2025 8 13

9 ΕΥΟΣΜΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2B,B 150 145
Γραμμή:ΕΥΟΣΜΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τμήμα:ΣΦΣ 16 - ΕΠ 264

Α/Ζ 150 kV 23 (ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Α/Ζ 150 kV 23 

(ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ), Α/Ζ 150 kV 33, 43 (ΣΦΗΚΙΑ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

11/4/2025 4 8

10 ΦΛΩΡΙΝΑ - BITOLA B'B' 400 53
Γραμμή:ΦΛΩΡΙΝΑ - BITOLA

Τμήμα:ΦΒ 1 - ΦΒ 52

Α/Ζ ΒΙΤΟΛΑΣ, Α/Ζ 400 kV 823 (ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ) Ταυτάριθμοι 

γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.
2/5/2025 3 ΗΜΕΡΕΣ 52

11 ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2B,E 150 175
Γραμμή:ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Τμήμα:ΤΠ 85/1

Α/Ζ 150 kV 13 (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ), Α/Ζ 150 kV 83 (ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), 

Α/Ζ 150 kV 123, 133 (ΤΡΙΚΑΛΑ Ι) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

9/5/2025 2 1

12
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΠ) - Υ/Σ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2B 150 6

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΠ) - Υ/Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα:ΤΠ 85/1 - ΤΠ 85/4

Α/Ζ 150 kV 13 (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ), Α/Ζ 150 kV 83 (ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), 

Α/Ζ 150 kV 123, 133 (ΤΡΙΚΑΛΑ Ι) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

9/5/2025 4 4

13 ΤΑΥΡΩΠΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2B,B 150 476
Γραμμή:ΤΑΥΡΩΠΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τμήμα:ΤΠ 85/1

Α/Ζ 150 kV 13 (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ), Α/Ζ 150 kV 83 (ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), 

Α/Ζ 150 kV 123, 133 (ΤΡΙΚΑΛΑ Ι) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

9/5/2025 2 1

14 ΒΟΛΟΣ ΙΙ - ΛΑΡΙΣΑ ΙΙ 2B 150 223
Γραμμή:ΒΟΛΟΣ ΙΙ - ΛΑΡΙΣΑ ΙΙ

Τμήμα:ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ

Α/Ζ 150 kV 73, 93 (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ), Α/Ζ 150 kV 33, 53 (ΛΑΡΙΣΑ 

ΙΙ), Α/Ζ 150 kV 13, 23 (ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

12/5/2025 2 1

15 ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ 2B'B' 400 77
Γραμμή:ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ

Τμήμα:ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΦ 72

Α/Ζ 400 kV 903, 923 (ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ), Α/Ζ 400 kV 843, 863 

(ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και 

αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

10/6/2025 4

16
ΛΑΡΙΣΑ ΙΙ - ΠΟΛΥΦΥΤΟ / 

ΣΦΗΚΙΑ
2B,B 150 220

Γραμμή:ΛΑΡΙΣΑ ΙΙ - ΠΟΛΥΦΥΤΟ / ΣΦΗΚΙΑ

Τμήμα:ΛΑΣ 196 - ΛΑΣ 217

ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ20 (ΚΑΤΕΡΙΝΗ), Α/Ζ 150 kV 23 (ΟΣΕ 10 

(ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ)), Α/Ζ 150 kV 23 (ΣΦΗΚΙΑ) Ταυτάριθμοι γειωτές 

να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

20/6/2025 8 22

17 ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ E 150 35
Γραμμή:ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ

Τμήμα:ΤΒ 8/1

Α/Ζ 150 kV 33 (ΒΟΛΟΣ Ι), Α/Ζ 150 kV 73, 93 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ), Α/Ζ 

13, 23 (ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΒΟΛΟΥ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν 

εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

30/6/2025 2 1

18 ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ E 150 35
Γραμμή:ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ

Τμήμα:ΤΒ 1 - ΤΒ 8

Α/Ζ 150 kV 73 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ), Α/Ζ 13, 23 (ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΒΟΛΟΥ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

30/6/2025 8 8

19 ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ E 150 35
Γραμμή:ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ

Τμήμα:ΤΒ 9 - ΖΕΥΞΗ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ

Α/Ζ 150 kV 33 (ΒΟΛΟΣ Ι), Α/Ζ 150 kV 93 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

30/6/2025 8 23

20
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΒ) - Υ/Σ ΒΟΛΟΥ 

ΙΙ
2B 150 6

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΒ) - Υ/Σ ΒΟΛΟΥ ΙΙ

Τμήμα:ΤΒ 8/1 - ΤΒ 8/4

Α/Ζ 150 kV 33 (ΒΟΛΟΣ Ι), Α/Ζ 150 kV 73, 93 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ), Α/Ζ 

13, 23 (ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΒΟΛΟΥ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν 

εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

30/6/2025 4 4

21
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛ) - Υ/Σ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
E 150 4

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛ) - Υ/Σ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα:ΒΛ 50

Α/Ζ 150 kV 33, 53 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ), Α/Ζ 150 kV 123 (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ), 

Α/Ζ 150 kV 23 (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ), Α/Ζ 13 (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και 

αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

18/8/2025 4 1

22
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛ) - Υ/Σ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
E 150 4

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛ) - Υ/Σ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα:ΒΛ 50/1 - ΒΛ 50/2

Α/Ζ 150 kV 53 (ΒΟΛΟΣ ΙΙ), Α/Ζ 150 kV 123 (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ), Α/Ζ 

13 (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Ταυτάριθμοι γειωτές να 

τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

18/8/2025 4 2

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να 

είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της 

απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, 

έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΜ ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025



23 ΛΑΡΙΣΑ - ΛΑΜΙΑ 2B,B 150 352
Γραμμή:ΛΑΡΙΣΑ - ΛΑΜΙΑ

Τμήμα:ΛΛΑ 7Α
19/8/2025 2 1

24 ΦΛΩΡΙΝΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ E 150 157
Γραμμή:ΦΛΩΡΙΝΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Τμήμα:ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΙ

ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ10 (ΚΑΣΤΟΡΙΑ), Α/Ζ 150 kV 13, 23 

(ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΙ), ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ20 (ΦΛΩΡΙΝΑ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

26/9/2025 2 1

25
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΠ) - ΚΥΤ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
2B,B 150 13

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΠ) - ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Τμήμα:ΕΠ 367Ν/1 - ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Α/Ζ 150 kV 23 (ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ), Α/Ζ 150 kV 23, 33 (ΚΥΤ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ), Α/Ζ 150 kV 23 (ΧΑΡΑΥΓΗ) Ταυτάριθμοι 

γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

6/10/2025 4 10

26

ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΠ) - Υ/Σ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α1) 

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

2B 150 15

Γραμμή:ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΠ) - Υ/Σ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α1) 

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

Τμήμα:ΛΑΠ 509/51/1 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

Α/Ζ 150 kV 13, 23 (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ), Α/Ζ 150 kV 

23 (ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ), ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ20 (ΚΟΖΑΝΗ) 

Ταυτάριθμοι γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα 

εκτός.

9/10/2025 8 12

27 ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ 2B,E 150 170
Γραμμή:ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ

Τμήμα:ΛΒ 50 - ΛΒ 150

Α/Ζ 150 kV 23 (ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ), Α/Ζ 150 kV 23 

(ΒΟΛΟΣ Ι), Α/Ζ 150 kV 193, 513 (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ) Ταυτάριθμοι 

γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

11/11/2025 2 ΗΜΕΡΕΣ 15

28 ΚΑΡΔΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ
2B,2B(E

),E
150 169

Γραμμή:ΚΑΡΔΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ

Τμήμα:ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΠΝ58/12Ν / ΚΦ100/12Ν

Α/Ζ 150 kV 113, 123 (ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ), Α/Ζ 150 kV 13 

(ΜΕΛΙΤΗ), ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ10 (ΦΛΩΡΙΝΑ) Ταυτάριθμοι 

γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

4/12/2025 4 6

29 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΝΙΚΗ
2B,2B(E

),B,E
150 128

Γραμμή:ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΝΙΚΗ

Τμήμα:ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΠΝ58/12Ν / ΚΦ100/12Ν

Α/Ζ 150 kV 113, 123 (ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ), Α/Ζ 150 kV 13 

(ΜΕΛΙΤΗ), ΣΥΝΕΠΤΥΓΜ. 150 kV Ρ10 (ΦΛΩΡΙΝΑ) Ταυτάριθμοι 

γειωτές να τεθούν εντός. Και αντίστοιχα Ωμέγα εκτός.

4/12/2025 4 6


